
企业名称 执行标准名称 监测点 监测项目 监测日期 排放浓度 限值 单位 是否超标 备注

电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 阳极化废气排放口 硫酸雾 2022-06-28 <0.2 30 mg/m3 否

电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 阳极化废气排放口 氟化物 2022-06-28 <0.06 7 mg/m3 否

电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 阳极化废气排放口 氯化氢 2022-06-28 24.5 30 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷漆废气排放口 非甲烷总烃 2022-06-28 1.48 120 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷漆废气排放口 甲苯 2022-06-28 0.616 40 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷漆废气排放口 二甲苯（总量） 2022-06-28 <0.009 70 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 南一期排气筒(P5) 非甲烷总烃 2022-06-09 2.01 120 mg/m3 否

锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 锅炉废气排气筒 颗粒物 2022-06-09 1.8 20 mg/m3 否

锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 锅炉废气排气筒 氮氧化物 2022-06-09 <3 150 mg/m3 否

锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 锅炉废气排气筒 二氧化硫 2022-06-09 31 50 mg/m3 否

恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 北挤塑排气筒(P2) 臭气浓度 2022-06-09 173 2000 无量纲 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 北挤塑排气筒(P2) 非甲烷总烃 2022-06-09 1.38 120 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷漆 (排气筒) 二甲苯（总量） 2022-06-30 <0.009 70 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷漆 (排气筒) 甲苯 2022-06-30 <0.004 40 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷漆 (排气筒) 非甲烷总烃 2022-06-30 2.32 120 mg/m3 否

大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 喷铝(排气筒) 颗粒物 2022-06-30 26.3 120 mg/m3 否
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电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 含铬出水口(DW001) 总铬 2022-06-28 <0.03 0.5 mg/L 否

电镀污染物排放标准(GB21900-2008) 含铬出水口(DW001) 六价铬 2022-06-28 <0.004 0.1 mg/L 否

污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 总排口(DW002) 总氮（以N计） 2022-06-28 2.30 70 mg/L 否

污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 总排口(DW002) 总磷（以P计） 2022-06-28 0.1 8 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW002) pH值 2022-06-28 8.8 6-9 无量纲 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW002) 悬浮物 2022-06-28 6 400 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW002) 化学需氧量 2022-06-28 8 500 mg/L 否

污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 总排口(DW002) 氨氮（NH3-N） 2022-06-28 0.056 45 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW002) 石油类 2022-06-28 <0.06 20 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 总排口(DW002) 氟化物 2022-06-28 0.478 20 mg/L 否

污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 废水(总排口) 总磷（以P计） 2022-06-09 0.22 8 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水(总排口) 悬浮物 2022-06-09 26 400 mg/L 否

污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 废水(总排口) 氨氮（NH3-N） 2022-06-09 6.11 45 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水(总排口) pH值 2022-06-09 7.0 6-9 无量纲 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水(总排口) 化学需氧量 2022-06-09 231 500 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水总排口(3) 悬浮物 2022-06-30 12 400 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水总排口(3) 石油类 2022-06-30 3.55 20 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水总排口(3) pH值 2022-06-30 7.0 9 无量纲 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 废水总排口(3) 化学需氧量 2022-06-30 131 500 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(1) 化学需氧量 2022-06-30 26 500 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(1) 悬浮物 2022-06-30 12 400 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(1) pH值 2022-06-30 7.7 6-9 无量纲 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(1) 石油类 2022-06-30 3.90 20 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(2) 石油类 2022-06-30 0.07 20 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(2) pH值 2022-06-30 7.8 6-9 无量纲 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(2) 悬浮物 2022-06-30 11 400 mg/L 否

污水综合排放标准(GB8978-1996) 隔油池(2) 化学需氧量 2022-06-30 27 500 mg/L 否

普美航空制造(苏州)有限公司

钟化（苏州）缓冲材料有限公司

麦克维尔空调制冷（苏州）有限公司

苏州工业园区2022年3家重点排污单位监测结果公示


